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,Щирекгору дирекции р€ввитиrI

рыночного спроса ООО <ЕвразХолдинг>

Еремееву !.С.

Уважаемый Щми:грий Сергеевич !

В ответ на Ваше письмо от 09.01.2020 г., подтверждаем, что замена стiulи

С345 на С355 в двугавровом прокате с пар€tллельными гранrIми полок по ГОСТ

27772-20t5 не окЕlзывает влияниlI на безопасность объекта капитtulьного

сЦ)оительства, т.е. не требует перерасчета каркаса, коdструированиrl и повторного

ПРОХОЖДеНИlI ЭКСпертиЗы, поскольку эти стitпи имеют идентичную обобщенную

РаСчетнУю диаграмму работы, а нормируемые физические и механические

характеристики ст€tпи С355 выше, чем у ст€lпи СЗ45, на всём диапазоне толщины

указанного типа проката.

!иректор ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко И.И. Ведяков
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